zasobnikc.w.u.
V=300l

SYR 2115 kanat dolotowy
do 12mm,krociec wlotowy 1/2 ",
wylot 3/4"

Naczynie przeponowe
Reflex 33D

jednostka
zewnetrzna
Lo
M
jednostka
_~~ wewnetrzna T
1
1
|
~
t
=<3
do istn. inst.c.o.
2x35x1.5
2x35x1.5
Oznaczenia:
______ — instalacja c.o.
_—————— — instalacja grzewcza c.wody
— —e——e—— —— instalacja chtodnicza
—— instalacja wody zimnej
PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR: STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB "POGON" | paTA:
70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 3
Dz. nr 1/5. Obreb4304 02.2019
TEMAT: P.B. Instalacji pompy ciepta c.o. dla potrzeb centralnego SKALA:
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej dla czesci budynku .
biurowego Stowarzyszenia Euro Jachtklubu przy
ul. Przestrzennej 3 w Szczecinie 1:50
Dz. nr 1/5. Obreb4304
NAZWA RYS: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY RYS.
PROJEKTANT: mgr inz. Elzbieta Kulaj-Jakubas
upr. bud. ZAP/0094/POOS/13 : !
SPRAWDZAJACY [mgr inz. Jacek Kulaj
upr. bud. nr 165/Sz/92




